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1.2 POPIS SVIH PROJEKTANATA I SURADNIKA 

 

PROJEKTANTI: 

 

 GLAVNI PROJEKTANT: Monika Galović Rolich, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, broj 

ovlaštenja: A 3064 

 ARHITEKTONSKI PROJEKT: Monika Galović Rolich, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, broj 

ovlaštenja: A 3064 

 GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE: Monika Galović Rolich, 

dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, broj ovlaštenja: A 3064 

 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT: Vladimi Varga, ing.el., ovlašteni inženjer elektrotehnike, broj 

ovlaštenja: E 2017 

 STROJARSKI PROJEKT: Ivo Meštrović, dipl.ing.stroj., ovlašteni inženjer strojarstva, broj 

ovlaštenja: S 1741 

 

SURADNICI: 
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    Jurica Huljak, struč.spec.ing.el. 
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1.3 POPIS MAPA IZVEDBENOG PROJEKTA 

 

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT 

  Izradio:  Arrakis d.o.o, Hrelićka 88, Zagreb, OIB: 74100689179 

  T. D.:   23/20-ViK 

  Projektant:  Monika Galović Rolich, dipl.ing.arh. 

 

MAPA 2 GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE 

 Izradio:  Arrakis d.o.o, Hrelićka 88, Zagreb, OIB: 74100689179 

 T. D.:   22/20-VIO 

 Projektant:  Monika Galović Rolich, dipl.ing.arh. 

 

MAPA 3 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

  Izradio:  VV-Elektroprojekt d.o.o., Ehrlichova 9, Zagreb, OIB 52645592648 

  T. D.:   241-20 

  Projektant:  Vladimir Varga, ing. el. 

 

MAPA 4 STROJARSKI PROJEKT 

  Izradio:  Meštrović termotehničke instalacije d.o.o., Suhopolje, Pčelić 188a; 

    OIB: 00932295761 

  T. D.:   22/2020 

  Projektant:  Ivo Meštrović dipl.ing.stroj. 
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1.5 IZJAVA PROJEKTANTA 

Temeljem Zakona o gradnji čl. 51, 68 i 70 (NN br. 153/2013, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilnika o obveznom 

sadržaju i opremanju projekata građevina čl. 16 (NN br. 118/19) izdaje se 

 

I Z J A V A 

PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI IZVEDBENOG PROJEKTA 

S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA I PRAVILIMA 

 

Kojom se potvrđuje da je IZVEDBENI PROJEKT; PROJEKT ODRŽAVANJA GRAĐEVINE: 

 

Strukovna odrednica: GRAĐEVINSKI PROJEKT; PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE 

 

Investitor:  DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA 

   Stjepana Radića 9A, Borova (Suhopolje) 

   OIB: 75988025471 

Građevina:  ZGRADA C2 - STAMBENA ZGRADA 

Lokacija:  k.č.br. 1401, k.o. BOROVA 

Redni br. mape: MAPA 2 

Broj teh. dnev:  23/20-ViK 

Zaj. oz. projekta: C2-23-20 

 

usklađen sa sljedećim prostornim planom/planovima: 

- Prostorni plan Virovitičko-podravske županije VI. izmjene i dopune (Službeno glasilo Virovitičko-

podravske županije br. 7a/00., 1/04., 5/07., 1/10., 2/12., 4/12., 2/13., 3/13. i 11/18.) 

- Prostorni plan uređenja općine Suhopolje III. izmjene i dopune (Službeni glasnik općine Suhopolje 

broj 3/05., 7/07., 1/08., 5/15. i 1/17.), 

-  

te posebnim zakonima i propisima:  

- Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

- Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), 

 

tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju ovih Zakona, drugim propisima kojima se 

uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te pravilima struke. 

Mjesto i datum izrade: 

Zagreb, prosinac 2020. 

Projektant: 

Monika Galović Rolich, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, 

broj ovlaštenja: A 3064 

  

 

 Direktor: 

Dalimir Jurković, dipl.ing.građ. 
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2 TEHNIČKI OPIS  
 

 

U sklopu radova na vodovodu,odvodnji i ventilaciji, biti će potrebno izvesti slijedeće radove: 

- demontaža postojeće sanitarne opreme. 

- izvedba nove vodovodne instalacije.  

- izvedba nove instalacije odvodnjek. 

- montaža nove sanitarne opreme. 

- Topla voda za kupanje pripremat će se pomoću električnog bojlera 80 l koji će se smjestiti u 

 kupaonici, a topla voda za pranje suđa pripremat će se pomoću električnog bojlera 5 l koji će 

 se smjestiti ispod sudopera.  

 

A) INSTALACIJA VODOVODA 

 
Glavna dovodna cijev  hladne vode promjera  3/4“ nalazi se u vanjskom zidu kupaonice.  

Na toj poziciji ugraditi će se glavni podžbukni zaporni ventil pomoću kojega će se moći izvan funkcije 

staviti sva voda u kući. 

Nova vodovodna instalacija voditi će se u slojevima poda i vertikalno dizati prema priključcima.. 

Instalacija vodovoda predviđena je od PPR cijevi. Cijevi će se izolirati oblogom od ekstrudiranog 

LDPE (polietilen niske gustoće), debljine 4 mm.  

Priprema tople potrošne vode  predviđa se pomoću električnih  bojlera. Instalacija vodovoda mora 

se izvesti vodonepropusno. Nakon završene montaže izvedeni vodovod ispitati će se tlačnom 

probom na vodonepropusnost cijevi i spojeva tlakom od 15 bara uz nazočnost nadzornog inženjera.  

 

 

B) INSTALACIJA ODVODNJE 

 
Predviđa se izmjena kompletnog podnog i zidnog razvoda cijevi odvodnje. Dobava i montaža 

instalacija odvodnje izvesti će se polipropilenskim cijevima koje zadovoljavaju normu EN 1451-1. 

Cijevi se međusobno spajaju originalnim kolčacima s gumenim brtvama, proizvedenim prema normi 

EN 681, dio 1. 
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Kompletan  razvod odvodnje voditi će se u slojevima poda (cementni estrih), te kroz temelje spojiti 

u postojeću glavnu odvodnu cijev. Cijevi će se izvoditi sa odgovarajućim padom (1-2%) i profilima 

(50-160 mm).  

Instalacija odvodnje mora se izvesti od vodonepropusnih cijevi s vodonepropusnim spojevima.  

Radovi na montaži odvodnje moraju se izvesti u skladu s važećim propisima i normativima.  

 

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
 
A) INSTALACIJA VODOVODA 

 
- Nakon dovršnje montaže vodovodne instalacije, a prije postave izolacije i zatvaranja zidova, 

potrebno je izvršiti ispitivanje na nepropusnost i funkcioniranje instalacije. Ovo ispitivanje se vrši 

ručnom tlačnom pumpom, pomoću koje se vrši pritisak na vodu u instalaciji. Pumpa se priključi na 

zaporni ventil iza vodomjera. Prije ispitivanja cjevovod će se napuniti vodom, pri čemu se treba 

istisnuti zrak koji se nalazi u cijevima. Pritisak se vrši pokretanjem poluge tlačne pumpe, a očitava se 

na manometru.  

-  

- Mreža se izlaže propisanom pritisku za duže ili kraće vrijeme. Visina pritiska i dužina trajanja 

pri ispitivanju propisuje se pravilnicima komunalnih vodovoda. Obično se propisuje da pritisak pri 

ispitivanju iznosi 50 do 100 % više nego što je maksimalni radni pritisak, ali da ne može biti manji od 

10 odnosno 15 bara. Vrijeme trajanja ispitivanja iznosi 10 do 30 minuta, pa i više. 

-  

- Ako pod propisanim pritiskom u određenom vremenu ne dođe do opadanja pritiska, mreža 

je nepropusna. Ako pritisak opada (što se vidi na manometru), mreža propušta vodu. Pregledom se 

ustanove mjesta koja propuštaju i instalater je dužan iste popraviti, poslije čega se vrši ponovno 

ispitivanje na isti način. 

-  

- Tek pošto je ustanovljeno da je mreža nepropusna može se vršiti izvedba izolacije, 

premazivanje itd. vodova, zatvaranje žlijebova i zatrpavanje rovova.  

-  
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B) INSTALACIJA ODVODNJE 

 
- Ispitivanje i pregled instalacije odvodnje se vrši po završetku izrade cijevne mreže. Ispitivanje  

vrši se najčešće vodom. Ispitivanje vodom vrši se za cijelu mrežu ili pojedinih njenih dijelova. Prvo se 

svi otvori začepe, osim vrha vertikala, zatim se cijela mreža ili njeni dijelovi napune vodom. Pod 

propisanim pritiskom cijevna mreža se drži obično najmanje 15 minuta, poslije čega se počinje s 

pregledom. Mjesta koja cure se obilježe, mreža isprazni, izvrše se popravci, poslije čega se 

ispitivanje ponavlja sve dok cijela mreža ne bude potpuno nepropusna. 

 

Punjenje vodom se vrši na najpogodnijem mjestu sve do prelijevanja na vrhu stojnice. Ono se vrši 

putem crijeva preko vrha stojnice ili se to čini na nekom drugom mjestu. Ako nivo vode u cijevima 

opada, a nigdje se ispušta, znači da cijevna mreža negdje propušta. Pritisak pod kojim se ispituju 

vodovi određuju se pravilnicima i standardima.  

 

Pregled i ispitivanje se vrše u prisustvu nadzornog inženjera i izvođača radova, a o tome se sastavlja 

zapisnik. Tek pošto je ustanovljeno da je cijela mreža kanalizacije nepropusna, vrši se izoliranje, 

oblaganje i premazivanje vodova, zatvaranje žlijebova i zatrpavanje rovova. 

 

 

 

 

          Projektant: 

   Monika Galović Rolich, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, broj ovlaštenja: A 3064 
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3 GRAFIČKI PRILOZI 
 

1. VODOVODNA INSTALACIJA       1:50 

2. INSTALACIJA ODVODNJE       1:50 
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