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1.2 POPIS SVIH PROJEKTANATA I SURADNIKA 

 

PROJEKTANTI: 

 

 GLAVNI PROJEKTANT: Monika Galović Rolich, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, broj 

ovlaštenja: A 3064 

 ARHITEKTONSKI PROJEKT: Monika Galović Rolich, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, broj 

ovlaštenja: A 3064 

 GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKICJE: Dalimir Jurković, dipl.ing.građ., ovlašteni 

inženjer građevinarstva, broj ovlaštenja: G 3319 

 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT: Vladimi Varga, ing.el., ovlašteni inženjer elektrotehnike, broj 

ovlaštenja: E 2017 

 STROJARSKI PROJEKT: Ivo Meštrović, dipl.ing.stroj., ovlašteni inženjer strojarstva, broj 

ovlaštenja: S 1741 

 PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE: Dalimir Jurković, dipl.ing.građ., ovlašteni inženjer 

građevinarstva, broj ovlaštenja: G 3319 

 PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE: Dalimir Jurković, 

dipl.ing.građ., ovlašteni inženjer građevinarstva, broj ovlaštenja: G 3319 

 STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT DIZALA: Rok Pietri, mag.ing.nav.arch., ovlašteni inženjer 

strojarstva, broj ovlaštenja: S 1355 

 ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA: Petar Čuljak dipl.ing.el., ovlaštena osoba za izradu 

elaborata zaštite od požara, broj ovlaštenja: 113 

 ELABORAT ZAŠTITE NA RADU: Petar Čuljak dipl.ing.el. 

 ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE: Dalimir Jurković, dipl.ing.građ., ovlašteni inženjer 

građevinarstva, broj ovlaštenja: G 3319 

 GEODETSKA SITUACIJA: Damir Donđivić, dipl.ing.geod., ovlašteni inženjer geodezije, broj 

ovlaštenja: 247 
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1.3 POPIS MAPA PROJEKTA 

 

MAPE: 

 

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT 

  Izradio:  Arrakis d.o.o, Hrelićka 88, Zagreb, OIB: 74100689179 

  T. D.:   19/20-A 

  Projektant:  Monika Galović Rolich, dipl.ing.arh. 

 

MAPA 2 GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE 

 Izradio:  Arrakis d.o.o, Hrelićka 88, Zagreb, OIB: 74100689179 

 T. D.:   10/20-K 

 Projektant:  Dalimir Jurković, dipl.ing.građ. 

 

MAPA 3 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

  Izradio:  VV-Elektroprojekt d.o.o., Ehrlichova 9, Zagreb, OIB 52645592648 

  T. D.:   219-20 

  Projektant:  Vladimir Varga, ing. el. 

 

MAPA 4 STROJARSKI PROJEKT 

  Izradio:  Meštrović termotehničke instalacije d.o.o., Suhopolje, Pčelić 188a; 

    OIB: 00932295761 

  T. D.:   21/2020 

  Projektant:  Ivo Meštrović dipl.ing. stroj. 

 

MAPA 5 PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 

 Izradio:  Arrakis d.o.o, Hrelićka 88, Zagreb, OIB: 74100689179 

 T. D.:   19/20-VK 

 Projektant:  Dalimir Jurković, dipl.ing.građ. 

 

MAPA 6 PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE 

 Izradio:  Arrakis d.o.o, Hrelićka 88, Zagreb, OIB: 74100689179 

 T. D.:   19/20-F 

 Projektant:  Dalimir Jurković, dipl.ing.građ. 

 

MAPA 7 STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT DIZALA 

  Izradio:  PPN Projekt d.o.o., Gustava Krkleca 14, Zagreb, OIB: 12444339390 

  T. D.:   PPN 4140/20 

  Projektant:  Rok Pietri, mag.ing.nav.arch. 
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ELABORATI: 

 

  ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 

  Izradio:  Inspekt d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, Zagreb, OIB: 24609583524 

  T. D.:   EP-03562-77-22-2020 

  Projektant:  Petar Čuljak dipl.ing.el. 

 

  ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA 

  Izradio:  Inspekt d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, Zagreb, OIB: 24609583524 

  T. D.:   EP-03562-78-22-2020 

  Projektant:  Petar Čuljak dipl.ing.el. 

 

  ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE 

  Izradio:  Arrakis d.o.o, Hrelićka 88, Zagreb, OIB: 74100689179 

  T. D.:   19/20-B 

  Projektant:  Dalimir Jurković, dipl.ing.građ. 
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1.5 IZJAVA PROJEKTANTA 

Temeljem Zakona o gradnji čl. 51, 68 i 70 (NN br. 153/2013, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilnika o obveznom 

sadržaju i opremanju projekata građevina čl. 16 (NN br. 118/19) izdaje se 

 

I Z J A V A 

PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA 

S PROSTORNIM PLANOM I DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA I PRAVILIMA 

 

Kojom se potvrđuje da je GLAVNI PROJEKT: 

 

Strukovna odrednica: PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 

 

Investitor:  DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA 

   Stjepana Radića 9A, Borova (Suhopolje) 

   OIB: 75988025471 

Građevina:  ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA MJEŠOVITE UPORABE 

Lokacija:  k.č.br. 788, k.o. BOROVA 

Redni br. mape: MAPA 5 

Broj teh. dnev:  19/20-VK 

Zaj. oz. projekta: DB-20 

 

usklađen sa sljedećim prostornim planom/planovima: 

- Prostorni plan Virovitičko-podravske županije VI. izmjene i dopune (Službeno glasilo Virovitičko-

podravske županije br. 7a/00., 1/04., 5/07., 1/10., 2/12., 4/12., 2/13., 3/13. i 11/18.) 

- Prostorni plan uređenja općine Suhopolje III. izmjene i dopune (Službeni glasnik općine Suhopolje 

broj 3/05., 7/07., 1/08., 5/15. i 1/17.), 

 

posebnim uvjetima i uvjetima priključenja: 

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Osijek, 

Služba civilne zaštite Virovitica, Odjel inspekcije, HR-33000 Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića, KLASA: 

350-05/20-28/0000206, URBROJ: 511-20-0007 od 23. studenoga 2020. godine 

- HEP-PLIN d.o.o., Pogon Virovitica, HR-33000 Virovitica, Ote Horvata 15, BROJ: F 20009/2514/20NK od 

20. studenoga 2020. godine 

- Državni inspektorat, PU Osijek, Sanitarna inspekcija, HR-31 000 Osijek, Trg Ante Starčevića 12, KLASA: 

540-02/20-03/10254, URBROJ: 443-02-01-04/3-20-2 od 24. studenoga 2020 

- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša 

Mihanovića 9, KLASA: 361-03/20-01/13017,URBROJ: 376-05-3-20-02 od 24. studenoga 2020 

- Državni inspektorat, Područni ured Osijek, Služba za nadzor zaštite na radu, Ispostava Virovitica, HR-

33000 Virovitica, Trg kralja Tomislava 3, KLASA: 116-01/20-11/49, URBROJ: 443- 02-01-22/1-20-2 od 

23. studenoga 2020. godine, 



Arrakis d.o.o. 
Hrelićka 88, Zagreb, 

tel. 01 6539 272 

e-mail: arrakis@arrakis.hr 

PROJEKT: PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 

GRAĐEVINA: 
ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA 

MJEŠOVITE UPORABE 

LOKACIJA: k.č.br. 788, k.o. BOROVA 

T.D.: 19/20-VK ZOP: DB-20 

MJESTO I DATUM: Zagreb, studeni 2020. 

 

7 
 

te posebnim zakonima i propisima:  

- Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

- Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

- Zakon o vodama (NN br. 66/19) 

 

tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju ovih Zakona, drugim propisima kojima se 

uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te pravilima struke. 

  

Mjesto i datum izrade: 

Zagreb, studeni 2020. 

Projektant: 

Dalimir Jurković, dipl.ing.građ., ovlašteni inženjer 

građevinarstva, broj ovlaštenja: G 3319 

  

 

 

 Direktor: 

Dalimir Jurković, dipl.ing.građ. 
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2 TEHNIČKI DIO 

2.1 TEHNIČKI OPIS 

2.1.1 UVOD 

Ovim projektom obuhvaćeni su vodovod i kanalizacija za rekonstrukciju zgrada „A“ i „B“ koje se nalaze na 

k.č.br. 788 k.o. Borova. Investitor je „DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA“ Stjepana Radića 9A, Borova 

(Suhopolje). 

 

Zgrada „A“ u zemljišnoj knjizi upisana je kao POSLOVNA ZGRADA. Rekonstrukcija obuhvaća dio zgrade – 

prenamjena negrijanog 1. kata u grijani prostor za dnevni boravak u kojem će biti moguće primiti 10 korisnika 

tj. odraslih osoba s mentalnim oštećenjem. 

 

Zgrada „B“ u zemljišnoj knjizi upisana je kao ZGRADA MJEŠOVITE UPORABE. Sastoji se iz jedne etaže. Zgrada 

je nedovršena. 

 

Rekonstrukcijom se planira dogradnja i dovršenje zgrade u kojoj će se osigurati organizirano stanovanje 7 

novih korisnika tj. odraslih osoba s mentalnim oštećenjima. 

 

U zgradi će se izgraditi dvije stambene cjeline (dva stana), jedan trosoban za 4 korisnika, a drugi dvosoban za 

3 korisnika. 

2.1.2 VODOOPSKRBA  

2.1.2.1 ZGRADA „A“ 

Predmetna zgrada snabdijeva se vodom iz javnog vodovoda u ulici Stjepana Radića. 

 

Snabdijevanje rekonstruiranog dijela zgrade vodom za sanitarne i protupožarne potrebe osigurano je 

postojećem vodomjeru u vodomjernom oknu. 

 

U sklopu novog prostora predviđeno je četiri WC-a, četiri umivaonika, četiri tuša te u čajnoj kuhinji sudoper i 

perilica suđa. 

 

Priprema tople vode predviđena je električnim bojlerima, jedan horizontalni od 100L i jedan vertikalni od 

50L. 

 

Instalacija vodovoda predviđena je od PPR cijevi i fitinga za max. temperature 95°C (60°C pri 10 bara) i 

minimalnog vodnog tlaka PN16 bara. Spoj novog zidnog hidranta predviđen je čeličnim pocinčanim cijevima.  

Cijevi će se montirati u zidnim usjecima sa svom potrebnom izolacijom i zaštitom. 
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Nakon završene montaže izvedeni vodovod treba ispitati tlačnom probom na vodonepropusnost. Cjevovod 

treba dezinficirati te obaviti ispitivanje ispravnosti vode za piće. Radovi na montaži vodovoda moraju se 

izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima i normativima. 

2.1.2.2 ZGRADA „B“ 

Snabdijevanje predmetne građevine vodom za sanitarne potrebe osigurano je iz postojećeg vodovoda na 

čestici investitora, a koji se snabdijeva vodom iz javnog vodovoda. Priključak 3/4“ je predviđen u postojećem 

zasunskom oknu. Potrošnja sanitarne vode očitavati će se na internim vodomjerima koji će se montirati u 

vodomjernom oknu. Predviđena su dva vodomjera, za svaki stan jedan vodomjer. 

 

U sklopu zgrade predviđena su dva WC-a, dva umivaonika, dva tuša, dva sudopera, dvije perilice rublja i dvije 

perilice suđa. Topla voda pripremiti će se pomoću dvije dizalice topline, svaka 80 l. Instalacija vodovoda 

predviđena je od PPR cijevi i fitinga za max. temperature 95°C (60°C pri 10 bara) i minimalnog vodnog tlaka 

PN16 bara. 

 

Cijevi će se montirati u podu te u zidnim usjecima sa svom potrebnom izolacijom i zaštitom. 

 

Nakon završene montaže izvedeni vodovod treba ispitati tlačnom probom na vodonepropusnost. Cjevovod 

treba dezinficirati te obaviti ispitivanje ispravnosti vode za piće. Radovi na montaži vodovoda moraju se 

izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima i normativima. 

2.1.3 ODVODNJA 

2.1.3.1 ZGRADA „A“ 

Odvodnja sanitarnih otpadnih voda iz rekonstruiranog dijela zgrade predviđena je u postojeću kanalizaciju 

cijele zgrade. Priključak je predviđen na postojeću vertikalu DN110 u prizemlju.  

 

Predviđeno je odzračivanje kanalskih vertikala. Instalacija kanalizacije predviđena je cijevima od polipropilena 

koje će se montirati pod stropom prizemlja, u podu te djelomično u zidu na katu. 

 

Nova kanalizacija mora se ugraditi kao vodonepropusna. Radovi na montaži kanalizacije moraju se izvesti u 

skladu s važećim propisima i normativima te pravilima struke. 

 

2.1.3.2 ZGRADA „B“ 

Odvodnja sanitarnih otpadnih voda iz predmetne zgrade predviđena je na novu sabirnu jamu V=19,50 m3. 

Sabirnu jamu čistiti će nadležno komunalno društvo maksimalno jedan put mjesečno. 

 

Instalacija kanalizacije predviđena je cijevima od polipropilena koje će se montirati u zemlji, temeljno ispod 

poda prizemlja, u podu te djelomično u zidnim usjecima. Predviđeno je odzračivanje kanalske vertikale na 

krovu zgrade. 
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Nova kanalizacija mora se izgraditi kao vodonepropusna. Radovi na montaži kanalizacije moraju se izvesti u 

skladu s važećim propisima i normativima te pravilima struke. 

 

2.2 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA 

2.2.1 A) PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU 

Snabdijevanje predmetnih prostora zgrade „A“ i „B“ vodom za sanitarne potrebe osigurano je iz postojećeg 

sanitarnog vodovoda na čestici investitora. 

 

Potrošnja vode očitavati će se na vodomjeru koji je montiran u postojećem vodomjernom oknu te na novim 

internim vodomjerima za zgradu „B“. 

 

Priprema tople sanitarne vode predviđena je pomoću električnih bojlera V=80 l i V=50 l koji će se montirati u 

sanitarnim prostorima. 

 

Instalacija vodovoda predviđena je od PPR cijevi. Sirovina od kojih se proizvode ove cijevi i spojevi potpuno je 

neotrovna i zadovoljava najsigurnije nacionalne i internacionalne standarde u pogledu ljudske upotrebe. 

Jednostavan način instaliranja i mala težina cijevi i spojeva, uz korištenje jednostavnih ručnih alata i aparata 

za zavarivanje bitno skraćuju vrijeme izvedbe instalacije. Elastičnost instalacijskog sustava apsorbira gotovo 

sve vibracije i šumove do kojih dolazi pri protoku vode cijevima. Instalacijski sustav ne provodi elektricitet te 

zbog toga nema kvarova zbog lutajućih struja. Cijevi od PP-R materijala otporne su na svakojaku tvrdoću vode 

pa nema opasnosti od nastanka korozije. PP-R cijevi imaju vrlo glatku unutarnju površinu sa zanemarivom 

hrapavošću što rezultira malim gubicima tlaka u cjevovodu. Nakon završene montaže izvedena vodovodna 

mreža ispitati će se na nepropusnost cijevi i spojeva tlakom od 15 bara. 

 

PP-R materijal izdržljiv je na termičko i mehaničko opterećenje do kojih dolazi tijekom eksploatacije sustava. 

Predviđeni vijek trajanja je više od 50 godina pri kontinuiranom tlaku od 10 bara i temperaturom od 67 °C. 

 

Odabran je električni bojleri koji su napredni elektronički termostat – proizvod koji autonomno upravlja 

temperaturom vode tako što pamti potrošačke navike korisnika u pogledu količine vode i vremena, pa čak i 

najkraću upotrebu. Na taj način proizvod jamči maksimalnu uštedu energije, zahvaljujući neprekidnom 

nadzoru temperature i smanjenju raspršivanja topline. 

 

Novo vodomjerno okno predviđeno je od armiranog betona s lijevano željeznim poklopcem 600x600 mm i 

penjalicama ugrađenim u stijenku okna. 
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2.2.1.1 SANITARNI PREDMETI 

Sanitarne predmeti i armature nabavlja investitor te na taj način određuje dizajn, boje i kvalitetu proizvoda. 

Montirana oprema mora bit kvalitete I. kategorije te u skladu sa tehničkim propisima u punoj 

funkcionalnosti. 

2.2.1.2 ODVODNJA 

Na predmetnoj lokaciji nema izvedene javne kanalizacije. Odvodnja sanitarnih otpadnih voda riješena je 

sabirnim jamama dok se oborinska voda skuplja na čestici investitora, a da se pri tome ne ugrožavaju 

susjedne parcele. 

 

Instalacija kanalizacije predviđena je cijevima od polipropilena. Instalacijski sustav slabo provodi struju te 

zbog toga ne postoji mogućnost uzrokovanja kvarova zbog lutajuće struje. Zbog integrirane brtve prilikom 

spajanja nije potrebno koristiti lijepilo. Otpornost na visoke temperature je do 90 °C. Cijevi izrađene od PP 

otporne su na padove i udarce. Zbog ojačanog srednjeg sloja ima odlična akustična svojstva. Cijevi i spojevi 

spajaju se ručno, bez potrebe za korištenjem alata. 

 

Integrirana brtva osigurava siguran i vodonepropusan spoj. 

 

Glatka površina unutarnje stjenke ne zadržava mikroorganizme niti omogućava taloženje. Cijevi i spojevi 

imaju otpornost na široki spektar kemikalija.   

 

Niska termička provodljivost cijevi sprječava kondenzaciju na vanjskoj površini cijevi. 

 

Predviđeno je odzračivanje kanalskih vertikala na krovu zgrade. Instalacija kanalizacije mora se izvesti 

vodonepropusno što će se ispitati uz nazočnost nadzornog inženjera. 

2.2.1.3 ZAVRŠNE ODREDBE  

Obavezno je ispiranje vodovodnih instalacija te ispitivanje zdravstvene ispravnosti izvedenih instalacija kao 

predmeta opće uporabe koji dolazi u kontakt s hranom (voda je hrana) putem ispitivanja vode na osnovne 

pokazatelje (metale, mineralna ulja). 

 

Potrebno je izvršiti dezinfekciju cjevovoda prije upotrebe korisnika. Nakon dobivanja pozitivnog rezultata 

može se vodu iz novog vodovoda koristiti za piće i sanitarne potrebe. 

 

Instalacija kanalizacije mora se izvesti vodonepropusno. Nakon završene montaže izvedena kanalizacija 

ispitati će se na vodonepropusnost cijevi i spojeve uz nazočnost nadzornog inženjera. 
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2.2.2 B) PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA 

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) daje se prikaz mjera i rješenja za primjenu 

pravila protupožarne zaštite. 

 

Predmetne građevine su postojeće sa izgrađenom vanjskom i unutrašnjom hidrantskom mrežom koje su u 

funkciji. 

 

Vanjska hidrantska mreža profila je Ø100 mm. Na istoj izgrađeni su nadzemni hidranti NO 100 mm, čime je 

pokrivena cijela parcela. 

U zgradi „A“ unutrašnja hidrantska mreža izvedena je od čeličnih pocinčanih cijevi Ø50 mm. U prizemlju 

izvedena je hidrantska mreža, a na katu 1 hidrant, u rekonstruiranom dijelu zgrade. 

 

Proračun potrebnih količina vode za hidrantske mreže dan je u HIDRAULIČKOM PRORAČUNU. 

2.2.2.1 MJERE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE TIJEKOM IZVEDBE OBJEKTA 

Građevina mora biti izgrađena na način da se u slučaju požara: 

- spriječi širenje vatre i dima 

- spriječi širenje vatre na susjedne objekte 

- omogući pristup   vatrogasnoj   službi  svim ugroženim objektima 

- omogući  da sve osobe mogu neozlijeđene napustiti gradilište, odnosno da se omogući njihovo 

spašavanje 

- da se omogući zaštita spasitelja. 

 

Za vrijeme izvedbe objekta potrebno je organizirati gradilište tako da se zaštite lako zapaljivi materijali koji 

mogu izazvati požar. Takve materijale potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora.  

 

Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati važećim tehničkim 

propisima.  

 

Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara, potrebno je provesti zaštitne mjere prema 

Zakonu o zaštite od požara. Zapaljive tekućine potrebno je čuvati u posebnim skladištima osiguranim od 

požara sukladno pozitivnim propisima.  

 

Za provedbu ovih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. Kontrolu provedbe ovih mjera provodi 

rukovoditelj gradilišta, nadzorni organ i ovlašteni organ općine ili republike. 

 

Nakon završetka izgradnje objekta potrebno je urediti gradilište i odstraniti sve ostatke građe i materijala. 
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2.3 HIDRAULIČKI PRORAČUN 

2.3.1 A) VODOOPSKRBA 

2.3.1.1 SANITARNI VODOVOD 

Potrebna količina vode za sanitarne potrebe izračunata na osnovi JEDINICA OPTEREĆENJA za svako izljevno 

mjesto: 

 

ZGRADA „A“ 

WC kom 4 x 0,25 = 1,00 JO  

UM kom 4 x 0,50 = 2,00 JO  

TUŠ kom 4 x 1,00 = 4,00 JO  

SUD kom 1 x 1,00 = 1,00  JO  

SS kom 1 x 0,50 = 0,50 JO  

      

UKUPNO: 8,50 JO = 0,73 l/s  

Q = 0,73 l/s = 2,628 m
3
/h 

Priključak Ø25 mm zadovoljava 

 

ZGRADA „B“ 

WC kom 2 x 0,25 = 0,50 JO  

UM kom 2 x 0,50 = 1,00 JO  

TUŠ kom 2 x 1,00 = 2,00 JO  

SUD kom 2 x 1,00 = 2,00 JO  

VM kom 2 x 0,50 = 1,00 JO  

SS kom 2 x 0,50 = 1,00 JO  

UKUPNO: 7,50 JO = 0,68 l/s  

Q = 0,68 l/s = 2,448 m
3
/h 

Priključak Ø20 mm zadovoljava  

 

2.3.1.2 UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA 

Potrebna količina vode za unutarnju hidranstku mrežu iznosi: 

Specifično požarno opterećenje: 500 MJ/m2 

Najmanja protočna količina: 0,67 l/s 

Q = 0,67 l/s 

 

Tlak na mlaznici zidnog hidranta iznosi min. 2,5 bara. Izvedena unutarnja hidrantska mreža od čeličnih 

pocinčanih cijevi Ø50 mm u potpunosti zadovoljava. 

 

 



Arrakis d.o.o. 
Hrelićka 88, Zagreb, 

tel. 01 6539 272 

e-mail: arrakis@arrakis.hr 

PROJEKT: PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 

GRAĐEVINA: 
ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA 

MJEŠOVITE UPORABE 

LOKACIJA: k.č.br. 788, k.o. BOROVA 

T.D.: 19/20-VK ZOP: DB-20 

MJESTO I DATUM: Zagreb, studeni 2020. 

 

14 
 

2.3.2 B) ODVODNJA  

2.3.2.1 PRORAČUN ZA SABIRNU JAMU 

2.3.2.1.1 ZGRADA „A“ 

 BROJ OSOBA: 10 osoba 

 KOLIČINA VODE: 50 l/osoba/dan 

 UKUPNA KOLIČINA VODE/DAN: 500 l/dan = 0,5 m3/dan  

 POSTOJEĆA SABIRNA JAMA – VOLUMEN JAME (OCIJENJENO): 45 m3 

Sabirna jama dovoljnog je kapaciteta za nove potrebe. 

 

2.3.2.1.2 ZGRADA „B“ 

 BROJ OSOBA: 7 osoba 

 KOLIČINA VODE: 100 l/osoba/dan 

 UKUPNA KOLIČINA VODE/DAN: 700 l/dan = 0,7 m3/dan 

 VOLUMEN JAME: V = 19,50 m3 

 19500/700=28 dana 

Sabirna jama čistiti će se od strane nadležne tvrtke jedan put mjesečno. 

 

2.3.3 PROCIJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE 

ProcIjenjena vrijednost investicije prema vrstama radova naznačenih ovim projektom (bez dodane 

vrijednosti) iznosi: 

 

 Zgrada „A“    50.000,00 kn 

     (pedesettisuća kuna) 

 

 Zgrada „B“    80.000,00 kn 

     (osamdesettisuća kuna) 

 

 Ukupno:    130.000,00 kn 

     (stotridesettisuća kuna) 
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2.4 GRAFIČKI PRILOZI 

 

1. SITUACIJA          1:500 

 

ZGRADA A 

2. TLOCRT PRIZEMLJA - VODOVOD I KANALIZACIJA    1:100 

3. TLOCRT 1. KATA - KANALIZACIJA       1:100 

4. TLOCRT 1. KATA - VODOVOD        1:100 

5. SHEMA KANALIZACIJE 

6. SHEMA VODOVODA 

 

ZGRADA B 

7. TLOCRT PRIZEMLJA - KANALIZACIJA      1:100 

8. TLOCRT KROVA - OBORINSKA       1:100 

9. TLOCRT PRIZEMLJA - VODOVOD      1:100 

10. SHEMA KANALIZACIJE 

11. SHEMA VODOVODA  

12. DETALJ VODOMJERNOG OKNA        1:20 

13. DETALJ SABIRNE JAME         1:50 

14. PLAN ARMATURE SABIRNE JAME       1:50 
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