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Investitor : DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA, Stjepana Radi¢a 9A, Borova (Suhopolje)

PPN 4140/20

Gradevina : ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA MJESOVITE UPORABE

Stranica 2/29

Faza : GLAVNI PROJEKT

Zagreb, studeni 2020.

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

Mapa 1

GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI PROJEKT

Arrakis d.o.o0.,Hreli¢cka 88, Zagreb; OIB: 74100689179
Projektant: Monika Galovi¢ Rolich dip.ing.arh.

Glavni projektant: Monika Galovi¢ Rolich dip.ing.arh.
TD: 19/20-A

ZOP: DB-20

Mapa 2

GLAVNI PROJEKT

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
Arrakis d.o.0.,Hreli¢ka 88, Zagreb OIB: 74100689179
Projektant: Dalimir Jurkovi¢ dip.ing.grad.

Glavni projektant: Monika Galovi¢ Rolich dip.ing.arh.
T.D.: 10/20-K

ZOP: DB-20

Mapa 3

GLAVNI PROJEKT

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

VV-Elektroprojekt d.0.0., Zagreb, Ehrlichova 9, OIB 52645592648
Projektant: Vladimir Varga i.e.

Glavni projektant: Monika Galovi¢ Rolich dip.ing.arh.

T.D.: 219-20.

ZOP: DB-20
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Mapa 4

GLAVNI PROJEKT

STROJARSKI PROJEKT - GH,V

Mestrovi¢ termotehnicke instalacije d.o.o., Suhopolje, Péeli¢ 188a; OIB: 00932295761
Projektant: Ivo Mestrovi¢ dipl.ing. stroj.

Glavni projektant: Monika Galovi¢ Rolich dip.ing.arh.

TD: 21/2020

ZOP: DB-20

Mapa 5

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

Arrakis d.o.0.,Hrelicka 88, Zagreb OIB: 74100689179
Projektant: Dalimir Jurkovi¢ dip.ing.grad.

Glavni projektant: Monika Galovi¢ Rolich dip.ing.arh.
TD: 19/20-VK

ZOP: DB-20

Mapa 6

GLAVNI PROJEKT

PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE
Arrakis d.o.0.,Hreli¢ka 88, Zagreb OIB: 74100689179

Projektant: Dalimir Jurkovi¢ dip.ing.grad.

Glavni projektant: Monika Galovi¢ Rolich dip.ing.arh.

TD: 19/20-F

ZOP: DB-20
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Mapa 7

GLAVNI PROJEKT

STROJARSKI PROJEKT — PROJEKT VERTIKALNOG TRANSPORTA
PPN PROJEKT d.o.0., Gustava Krkleca 14, Zagreb, OIB: 12444339390

Projektant: Rok Pietri mag.ing.nav.arch.

Glavni projektant: Monika Galovi¢ Rolich dip.ing.arh.

TD: PPN 4140/20

ZOP: DB-20

POPIS ELABORATA GLAVNOG PROJEKTA

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
INSPEKT d.0.0., Avenija Dubrovnik 15,Zagreb; OIB: 24609583524

Projektant: Petar Culjak, dipl.ing.el
EP-03562-78-22-2020

ELABORAT ZASTITE NA RADU
INSPEKT d.0.0., Avenija Dubrovnik 15,Zagreb; OIB: 24609583524

Projektant: Petar Culjak, dipl.ing.el.
EP-03562-77-22-2020

ELABORAT ZASTITE OD BUKE
Arrakis d.0.0.,Hrelicka 88, Zagreb OIB: 74100689179

Projektant: Dalimir Jurkovi¢ dip.ing.grad.

TD: 19/20 - B
ZOP: DB-20
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| OPCI DIO

- izvod iz sudskog registra

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Galovi¢ Stanislava
Zagreb, Miroslava Milica 4

IZVADAK 17 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :

081087679
OIB:

12444339390
TVRTKA :

ik PPN PROJEKT d.o.o. za projektiranje i usluge
d: PPN PROJEKT d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:
1 Zagreb (Grad Zagreb)

Ulica Gustava Krkleca 14

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ograni&enom odgovornoséu

PREDMET POSLOVANJA:

1 * - projektiranje i nadzor vertikalnog transporta
1 *, — usluge vjestacenija iz podru¢ja vertikalnog transporta
1 ¥ — energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade

i redoviti pregled sustava grijanja i sustava
hladenja ili klimatizacije u zgradi

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 Rok Pietri, OIB: 70199075506
Zagreb, Gustava Krkleca 14
1 - jedini osnivaé& d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE :

1 Rok Pietri, OIB: 70199075506
Zagreb, Gustava Krkleca 14
1 - direktor
— zastupa pojedina&no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSTI:
Osnivacki akt:

1 Izjava o osnivanju druitva s ogranicenom odgovornodéu od
13.03.2017. godine.

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-17/10704-4 22.03.2017 Trgoval&ki sud u Zagrebu

tisnuto: 2017-04-03 08:52:56 D004
Podaci od: 2017-04-03 02:16:27 Stranica: 1 od 2
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REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Galovié¢ Stanislava
Zagreb, Miroslava Milié¢a 4

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Pristojba: ) o JAVNI BILJEZNIK
- o Galovi¢ Stanislava
grada: o Zagreb, Miroslava Miliéa 4

Otisnuto: 2017-04-03 08:52:56
Podaci od: 2017-04-03 02:16:27 era

Stranica: 2 od 2
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DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA, Stjepana Radi¢a 9A, Borova (Suhopolje)
ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA MJESOVITE UPORABE
GLAVNI PROJEKT

Investitor :
Gradevina :

Zagreb, studeni 2020.

Faza:

- rjeSenje o upisu projektanta vertikalnog transporta u Imenik ovlastenih inzenjera

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/I-310-01/03-04/ 1355
Urbroj: 314-04-03-1
Zagreb, 05. prosinca 2003.

Na temelju Clanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 40/99 i 112/99) i
Pravilnika o upisima u strukovne razrede Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, te na temelju Odluke Odbora za upis u Imenik ovlastenih inZenjera
strojarstva od 01.12.2003. godine, koji je rjieSavao po Zahtjevu za upis PIETRI ROK,
dipling.brod., ZAGREB , UL.B. MAGOVACA 15, Odbor za upis donosi, a predsjednik

Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu potpisuje
RJESENJE

U Imenik oviastenih inZenjera strojarstva upisuje se PIETRI ROK,
dipling.brod.,, ZAGREB, u struéni smjer za: procesna i ostala
postrojenja, pod rednim brojem 1355, s danom upisa 01.12.2003.

godine.

Upisom u Imenik ovilastenih inZenjera strojarstva, PIETRI ROK,
dipling.brod., stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva "oviasteni
inZenjer strojarstva” i pravo na obavijanje poslova temeljem ¢lanka
25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstwu, a u
svezi s ¢lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti sukladno posebnim

propisima.

Ovlasteni inZenjer strojarstva stjece pravo na “inZenjersku iskaznicu™

i "pecat”.

4.  Oviadteni inZenjer strojarstva poslove iz totke 2. ovoga rjeSenja duZan
je obavljati stvarmno i stalno.

5. Ovilasteni inZenjer strojarstva duZan je placati Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu Clanarinu i ostala davanja koja

utvrde tijela Komore i Razreda.

PPN PROJEKT d.o.o.

Gustava Krkleca 14, 10 000 Zagreb
p ‘! tel. +385 14819 462 mob. +385 95 445 4544
email: info@ppnprojekt.hr
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Gradevina :

Faza: GLAVNI PROJEKT

2
ObrazloZenje

PIETRI ROK, dipl.ing.brod., podnio je Zahtjev za upis u Imenik
oviastenih inZenjera strojarstva.

Odbor za upise razreda inZenjera strojarstva proveo je na syedmd

odrzanoj 01.12.2003. godine postupak u povodu dostavijenog Zahtjeva, te je
temeljem Clanka 24. stavka 2. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori

arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine®, br. 47/98), a u svezi s
clankom 5. stavkom 4. i Clankom 23, Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u

graditeljstvu ("Narodne novine®, br. 40/99 i 112/99), donio Odluku o upisu
imenovanog u Imenik oviadtenih inZenjera strojarstva. Predmetna Odluka dostavljena

je struénoj sluzbi Komore na dovrSetak postupka i na potpis predsjedniku Komore.

Ovlasteni inZenjer strojarstva moZe obavljati poslove projektiranja iili
stuCnog nadzora u samostalnom uredu ili u projektantskom drudtvu, odnosno u
drugoj pravnoj osobi registriranoj za poslove projektiranja ifili struénog nadzora.

Ovlasteni inZenjer strojarstva duZan je poslove projektiranja ili
struénog nadzora obaviljati stvarmno i stalno sukladno ¢lanku 25. stavku 2. Zakona o
gradnji "Narodne novine", br. 52/99).

Upisom u Imenik oviastenih inZenjera strojarstva imenovani je stekao
pravo na "pecat” i "inZenjersku iskaznicu” koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata
i inZenjera u graditeljstvu.

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. to¢ke 1. Zakona o opéem upravnom
postupku ("Narodne novine®, br. 53/91), predmet je rijeSen po skraéenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti
upravni spor podnoSenjem tuZzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30

dana od primitka ovog RjeSenja.

PREDSEDNIK KOMORE
AN
Davor Paviovic, dipl.ing.el.

Dostaviti:

1. ROK PIETRI, 10000 ZAGREB, UL.B. MAGOVACA 15

2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

PPN PROJEKT d.o.o.

Gustava Krkleca 14, 10 000 Zagreb
p ‘! tel. +385 14819 462 mob. +385 95 445 4544
email: info@ppnprojekt.hr

Zagreb, studeni 2020.
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DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA, Stjepana Radi¢a 9A, Borova (Suhopolje)
ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA MJESOVITE UPORABE
GLAVNI PROJEKT

Investitor :

Gradevina :

Faza: Zagreb, studeni 2020.

- imenovanje projektanta

Na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Statuta
Hrvatske komore inZenjera strojarstva (N.N. broj 82/09) izdaje se slijedece rieSenje o
imenovanju:

RJESENJE
kojim se za
PROJEKTANTA
(STROJARSKI PROJEKT VERTIKALNOG TRANSPORTA)
odreduje

Rok Pietri mag. ing. nav. arch.
Rjesenje,Klasa:UP/I-310-01/03-04/1355
Urbroj: 314-04-03-1
od 05. prosinca 2003.

za TD: PPN 4140/20

DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA

INVESTITOR: Stjepana Radi¢a 9A, Borova (Suhopolje)
OIB: 75988025471

ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA,
GRADEVINA: ZGRADA B - ZGRADA MJESOVITE UPORABE
k.C.br. 788, k.o. BOROVA

OBRAZLOZENJE

Imenovani Projektant ispunio je uvjete upisom u Komoru ovlastenih inzenjera strojarstva
Klasa:UP/I-310-01/03-04/1355, Urbroj: 314-04-03-1 od 05. prosinca 2003., predvidene
Clankom 35. Zakonom o gradnji, te je odlu¢eno kao u izreci ovog RjeSenja.

Rok Pietri mag.ing.nav.arch.

Zagreb, studeni 2020.
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- izjava o uskladenosti projekta vertikalnog transporta s odredbama posebnih zakona i

drugih propisa

Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se

IZJAVA

broj PPN 4140/20

o uskladenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

Predmetni projekt uskladen je s:
- Prostornim planom Viroviticko-podravske Zupanije VI. izmjene i dopune (Sluzbeno glasilo Viroviti¢ko-

podravske zupanije br. 7a/00., 1/04., 5/07., 1/10., 2/12., 4/12., 2/13., 3/13. i 11/18.)
- Prostornim planom uredenja opéine Suhopolje lll. izmjene i dopune (Sluzbeni glasnik opéine
Suhopolje broj 3/05., 7/07., 1/08., 5/15. i 1/17.)

te odredbama posebnih zakona i drugih propisa kako slijedi:

19.

20.
21.
22.

23.
24,

Ovlasteni inzenjer
Rok Pietri, mag. ing. nav. arch.

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19)

Statut Hrvatske komore inzenjera strojarstva (NN 137/15)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zastiti okoliSa (N.N. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zastiti od buke (N.N. 30/09, 55/13, 153/13, 114/18)

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18)

Zakon o komori arhitekata i komorama inZzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15,
114/18)

Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15, 16/20)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektric¢nom energijom (NN 88/12)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

Pravilnik o sigurnosti strojeva (N.N. broj 28/11)

Direktiva za strojeve 2006/42/CE

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN 78/13)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju
pozara (NN 29/13, 87/15)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (N.N. 5/10)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (N.N. 87/08 i 33/10)

HRN EN 81-41:2011 Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala -- Posebna dizala za
prijevoz osoba i tereta -- 41. dio: Vertikalne podizne platforme namijenjene osobama sa smanjenom
pokretljivos¢u (EN 81-41:2010)

Smjernice europskog parlamenta — Direktiva 2014/33/EU Europskog parlamenta i Vije¢a

Posebni uvjeti i suglasnosti komunalnih tvrtki vezanih za izradu predmetne dokumentacije (npr.
Lokacijska dozvola s pripadajuc¢im suglasnostima i sl.)

Projektant vertikalnog transporta:
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- isprava o mjerama zastite od pozara

Na temelju Zakona o zastiti od pozara (NN br. 92/10)
PPN PROJEKT d.o.o., Gustava Krkleca 14, Zagreb izdaje:

ISPRAVU O MJERAMA ZASTITE OD POZARA

kojom se potvrduje da su u projektu:

Broj projekta: PPN 4140/20
Faza: GLAVNI PROJEKT
Investitor: DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA
Stjepana Radi¢a 9A, Borova (Suhopolje)
OIB: 75988025471

Gradevina: ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA,
ZGRADA B - ZGRADA MJESOVITE UPORABE

Lokacija: k.C.br. 788, k.o. BOROVA
Zajednicka oznaka projekta: DB-20

STROJARSKI PROJEKT — PROJEKT VERTIKALNOG TRANSPORTA

primijenjena tehnicka rjeSenja za primjenu svih pravila zastite od poZara kojima predmetni
prostor mora udovoljiti kada bude izgraden i stavljen u upotrebu, prema elaboratu zastite od
poZara koji je sastavni dio ove dokumentacije.

Projektant vertikalnog transporta: Direktor:
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Il TEHNICKI DIO

A. TEKSTUALNI DIO

1. TEHNICKI OPIS

1.1 PROJEKTNI ZADATAK

Za ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA MJESOVITE

UPORABE potrebno je izraditi glavni projekt koso podizne platforme.
Kosa podizna platforma ¢e prema vazeéim preporukama i standardima imati slijedece

karakteristike:

Platforma br.:

P

Namjena platforme:

za prijevoz osoba sa smanjenom pokretljivos¢u
prema EN 81-41:2010

Izvedba platforme:

Za vanjsku ugradnju

Pogon : elektromotorni, direktni
Nosivost: 225 kg

Brzina voznje: 0,1 m/s

Visina dizanja: 3,36 m

Broj stajalista: 2

Upravljanje na platou:

Pomocu kljuca i tipkala za voznju (gore/dolje)
- upravaljanje se vrsi konstantnim pritiskom na tipkalo -
prekida¢ STOP

Upravljanje na
stanicama:

Pomocu kljuca i tipkala

Dimenzije platoa:

Sirina 1050; duzina 900 mm

Ovaj projekt nacinjen je prema zakonima i pravilnicima navedenim u 1. poglavlju

(dokumentacija).
DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA
INVESTITOR: Stjepana Radi¢a 9A, Borova (Suhopolje)
OIB: 75988025471
ZGRADA A - POSLOV!\IA ZGRADA,
GRADEVINA: ZGRADA B - ZGRADA MJESOVITE UPORABE
k.C.br. 788, k.o. BOROVA

Projektant vertikalnog transporta:
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Namjena platforme:

lzvedba platforme :
Pogon :

Nosivost :

Brzina voznje :

Visina dizanja :

Broj stajalista :
Upravljanje na platou :

Upravljanje na stanicama:
Dimenzije platoa :

Elektrini prikljucak (napajanje) :
Napon upravljanja :

Shaga pogona :
Nazivna/potezna struja :

Presjek glavnog voda :
Osigurac (tromi) :

Nacin ugradnje :

1.2 TEHNICKI OPIS POSTROJENJA KOSO PODIZNE PLATFORME P

za prijevoz osoba sa smanjenom pokretljivos¢u
prema EN 81-41:2010

za vanjsku ugradnju

elektromotorni, direktni

225 kg

0,1 m/s

3,36 m

2

Pomocu kljuca i tipkala za voznju (gore/dolje)

- upravljanje se vrsi konstantnim pritiskom na tipkalo
- prekida¢ STOP

pomocu kljuca i tipkala

Sirina 1050 mm; duljina 900 mm

220V; 50 Hz

24V

1,0 kw

In/lp = 8/20 A

3 x 2.5 mm?

16 A

konzole pri¢vrScene na stupove

Zagreb, studeni 2020.

Podizna platforma za prijevoz osoba sa smanjenom pokretljivoS¢u sastoji se od platforme s
vlastitim pogonom (pomiéni dio) i zup&aste letve zavarene na vodilicu (nepomicni dio).
Vodilica slijedi kut uspona stuba ili nagiba te je u¢vr§¢ena konzolno na postojecée stubiste.
Pogon se sastoji od elektromotora koji je preko prirubnice kruto spojen na dvostruki reduktor
s potpuno ireverzibilnim puznim vijkom. Pogonski i sigurnosni zupc&anici okre¢u se sinkrono.
Elektromotor i pogonski zupCanik su optereceni radnim optere¢enjem, dok se sigurnosni
zupCanik okrece bez opterecenja. Samo u slu€aju kvara sigurnosni zup&anik upravija
zaustavljanjem glavnog elektromotora te osigurava zaustavljanje platforme s kontroliranim
usporenjem.

Platforma se napaja pomocu klizne papuce.

Platforma ima uredaj za upravljanje, koji se sastoji od bravice s klju¢em | dva tipkala za voznju
(dizanje, spustanje) te tipkala STOP za zaustavljanje.

Pozivne kutije su na stanicama.

Platforma posjeduje pomoc¢ni pogonski izvor napajanja (bateriju) koji u slu€aju nestanka
stalnog napajanja omogucava spustanje platforme do Zeljenog nivoa.

PPN PROJEKT d.o.o.

Gustava Krkleca 14, 10 000 Zagreb
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1.2.1 Sigurnosni uredaji

- U smjeru voZnje prema dolje kod prekoracenja brzine vise od 15%
aktivira se ogranicitelj brzine i iskljuCi pogon platforme

- Osijetljiv brid ispod platforme zaustavlja rad platforme ukoliko ona naide na prepreku

- Krajnja sklopka u gornjem i donjem polozaju

- Prekida¢ STOP koji po aktiviranju zaustavlja platformu

- Sigurnosne ogradne baterije

PRORACUN OPTERECENJA NA MJESTU UCVRSCENJA
NOSIVIH STUPOVA NA BETONSKI POD

F

X' d2

o
—

nis

=\
=N

i I
th F'!' 'Fz

F, = 1200 (N} tezina platforme

Fy = 2300 (N teZina tereta | nazivna nosivost )
X = 2000 (mm)
d = 300 (mm)
d, = 500 {mm)

Moment koji djeluje u centru vertikalnog stupa u trenutku nailaska platforme
Mpax = Frxidy +x)+Fx(dy +x)

Mo = 2210 (Nm)

PPN PROJEKT d.o.o.
Gustava Krkleca 14, 10 000 Zagreb
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1.3 UPUTE ZA UGRADNJU, KORISTENJE | ODRZAVANJE
Redosljed radova je sljedeci:

- Premijeri se stubiste i odredi to€an polozaj stupova za sidrenje platforme

- Konzole se ucvrste metalnim sidrima na AB pod izmedu stubista

- Na stupove se montira vodilica platforme

- Konzole se podese po visini (izvedeni su na razvlacenje)

- Postavi se elektri¢ni upravljacki ormar i na njega se spoje el. vodovi

- Na vodilicu platforme ugrade se svi dijelovi

- Postave se svi elektroprekidaci na odgovaraju¢a mjesta na vodilici platforme
- Postavi se i spoji ogranicitelj brzine

- Postavi se i spoji podizna platforma

- VrSi se probni rad i podeSavanje svih uredaja

1.3.1 Pregled i odrzavanje konstrukcije pokretne platforme
U sklopu pregleda i servisiranje invalidske platforme potrebno je izvrSiti pregled :

- Sidrenja konzola sa €eli¢nim sidrima

- Stanje stupova, drzaca i vodilice platforme obzirom na koroziju

- Pregled ispravnosti i funkciju svih elektrouredaja i prekidaca

- Detaljan pregled platforme treba izvrsiti najmanje jednom u dvije godine po nadleznoj
instituciji

1.3.2 Upute za koristenje

- Koristenje platforme predvideno je za osobe koje njime mogu upravljati na siguran
nacin ili pak pod nadzorom druge osobe koja je predhodno instruirana za sigurno
koriStenje platforme

- Osoba u kolicima na platformi mora uvijek gledati u pravcu kretanja

- Potrebno je provjeriti da nema ni¢ega izmedu platforme i vodilice
(narocito paziti da se ne zaglavi upravljac s tipkalima)

- Maksimalna nosivost platforme je 225 kg
Ova vrijednost ne smije prelaziti ni u kom slucaju

- Platforma predvidena za prijevoz samo jedne osobe u kolicima, u izuzetnim
sluCajevima mogu se prevoziti stvari, s tim da se prije provjeri da tezina ne prelazi
maksimalnu nosivost, te da je teret ravhomjerno rasporeden

- Nakon upotrebe iskljuciti platformu, klju¢ okrenuti na nulu i izvuci.

- Pokretanje platforme nalozima s platforme realizira se samo kad je sigurnosni
rukohvat u vodoravnom polozaju, a pokretanje s pozivima moguce je kad je platforma
zatvorena i sigurnosni rukohvat u okomitom polozaju

- Sigurnosni rukohvat je blokiran u horizontalnom polozaju kada se upravlja s
platforme ili u okomitom polozaju kad je platforma zatvorena. Deblokada je moguca
samo ako se vrati na jednu od stanica

- U slu€aju opasnosti moguce je ru¢no deblokirati sigurnosni rukohvat i rué¢no upravljati
pokretnom platformom

PPN PROJEKT d.o.o.
Gustava Krkleca 14, 10 000 Zagreb
D M tel. +385 1 4819 462 mob. +385 95 445 4544

email: info@ppnprojekt.hr
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- Funkcije zastite od udara i ukljeStenja
Ukoliko tijekom voznje sa zatvorenom platformom naide prepreka aktiviraju se zastite
od udara. U svim slu€ajevima aktiviranja uredaja za zastitu od udara i ukljestenja, da
bi se nastavilo u istom smjeru potrebno je nakon otklanjanja zapreke otpustiti nalog za
kretanje platforme te ga ponovo aktivirati ili odmah krenuti u suprotnom smjeru

- Funkcije zaustavljanja
U slu€aju kojem bi platforma trebala podnijeti mehanicki kvar koji bi uzrokovao
ubrzanje u spustanju iznad fiksne granice, nastupa progresivna kocnica aktivirana od
strane ogranicitelja brzine. Nakon aktiviranja ove zastite, platforma ostaje mehanicki
blokirana te je za ponovo postavljenje u pogon potrebna intervencija struénog osoblja.

- Platforma posjeduje pomoc¢ni pogonski izvor napajanja (bateriju) koji u slu€aju
nestanka stalnog napajanja omogucava spustanje platforme do Zeljenog nivoa

Sve upute potrebne za sigurno koristenje koso podizne sklopive platforme isporucuje
izvodac radova na ugradniji iste.

Koso podizna sklopiva platforma koristi se kao element pristupacnosti za potrebe svladavanja
visinske razlike vec¢e od 120 cm u unutarnjem ili vanjskom prostoru, kada se isto ne rjeSava
dizalom ili drugim elementom pristupacnosti propisanim ovim Pravilnikom.

Koso podizna sklopiva platforma postavlja se na bo¢ne stubiSne zidove ili stubiSnu ogradu,
koja se vodi duzinom cijelog stubiSta, a mora imati:

— nastupnu plohu platforme veli€¢ine najmanje 90 x 100 cm,
— bo¢nu podnu preklopnu zastitu visine 20 cm i preklopni zastitni rukohvat,
— oznaku pristupaénosti prema slici 1.12. Priloga ovoga Pravilnika.

Projektant vertikalnog transporta:
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1.4 ISPRAVE UZ PLATFORME U PROMETU

Svaka platforma u prometu odnosno pri isporuci mora imati jamstveni list.

Jamstveni rok za ispravno funkcioniranje platforme ne moze biti kra¢i od dvije godine
Jamstveni rok racuna se od dana predaje platforme korisniku odnosno od dana
pribavljanja dozvole za upotrebu platforme.

Platforma mora biti opskrbljeno tehni¢kom uputom proizvodaca u kojoj su navedeni
tehnicki i drugi podaci vazni za ispravno montiranje, pustanje u pogon i upotrebu
platforme, te za otklanjanje smetniji i kvarova i nabavu rezervnih dijelova, upozorenje na
opasnosti pri koristenju platforme, upute za njihovo otklanjanje, i podatak o roku
osiguranog servisiranja platforme.

Projektant vertikalnog transporta:
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1.5 KNJIGA ODRZAVANJA PLATFORME

Svako platforma mora biti opskrbljeno knjigom odrzavanja, koja sadrzi:

1) opce podatke o platformi

- podatke o korisniku platforme, broj i datum dozvole za upotrebu platforme, naziv
proizvodaca platforme, proizvodni broj i godina proizvodnje

2) osnovne podatke o platformi

- vrsta platforme, nazivna nosivost, nazivna brzina, broj ukljuéenja u satu, broj sati rada
tijekom 24 sata, broj stanica, broj ulaza, glavna stanica, visina dizanja, elektricni
prikju€ak (napon i struja), podaci o zastiti od previsokog napona dodira, vrsta kabine,
veli¢ina kabine, materijal izrade kabine, podaci o konstrukciji kabine i poda, mjere i
podaci o vodilicama kabine, podaci o provjetravanju strojarnice i kabine, vrsta
reduktora, promjer uznice, obuhvatni kut, tehnicke karakteristike nosive Celicne uzadi,
podaci o pogonskom elektromotoru (snaga, broj okretaja, nazivni napon, nazivna
struja, struja pokretanja, momenti) podaci o sigurnosnim uredajima, vrsta odbojnika
presjek glavnog elektricnog voda.

3) podatke o izmjenama opc¢ih podataka i osnovnih karakteristika platforme

4) podatke o odrzavanju i iskljuCenju platforme iz uporabe zbog neispravnosti, o
pregledima, kvarovima i popravcima te zamjeni dijelova platforme

5) podatke o organizaciji i osobi koja odrzava platforma

Potvrda o sukladnosti za dijelove platforme koji se prilazu pri tehnickoj kontroli

platforme

- Potvrda o sukladnosti za koCna klijeSta

- Potvrda o sukladnosti za nosivu Celi¢nu uzad

- Potvrda o sukladnosti za zabravu za vrata voznog okna
- Potvrda o sukladnosti za odbojnik ispod kabine

Projektant vertikalnog transporta:
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1.6 ODRZAVANJE PLATFORME

Svako platforma mora biti opskrbljeno uputom proizvodaca o rukavanju platformom i o
njegovom odrZzavanju.

Redovno odrzavanje platforme obuhvaca: pregled postrojenja platforme i kontrolu
njegova rada, prema uputi proizvodaca, otklanjanje utvrdenih nedostataka te zamjenu
neispravnih i ostecenih elemenata.

Pri redovhom odrZavanju moraju se bez odgode otklanjati svi nedostaci u radu platforme,
a neispravni i osteceni dijelovi moraju se zamijeniti ispravnima.

Redovno odrzavanje platforme mora se obavljati barem jednom mjesecno.

Ako se pri pregledu platforme utvrde neispravnosti koje mogu dovesti do opasnog
pogonskog stanja, platforma se mora iskljuciti iz upotrebe dok se one ne uklone.
Redovno odrZzavanje platforme obuhvaca:

- pregled postrojenja platforme i kontrolu njegova rada prema uputi proizvodaca

- otklanjanje utvrdenih nedostataka te zamjenu neispravnih i oStecenih dijelova

- provjeru ispravnosti rada svih sigurnosnih uredaja

- provjera rada krajnjih sklopki

- provjera rada odbojnika ispod kabine

- provjera rada vrata voznog okna i narocito zabrave vrata voznog okna

- provjeru nosive Celicne uzadi i njihova veza sa kabinom

- provjeru izolacije svih strujnih krugova i njihova veza sa uzemljenjem

- provjera ispravnosti pogonskih i upravljackih uredaja platforme

- provjera ispravnosti nosivog okvira i veza sa kabinom

- provjera ispravnosti rada platforme pri voznji od stanice do stanice uzduz voznog okna u
oba smjera te pri pristajanju

- reguliranje rada postrojenje platforme

- CiSc¢enje i podmazivanje dijelova platforme

Projektant vertikalnog transporta:
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1.7 PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE NA RADU

Prikaz mjera daje se na osnovu:

1.71

1.7.2

1.7.3

1.74

1.7.5

1.7.6

1.7.7

1.7.8

1.7.9

1.7.10
1.7.11

1.7.12
1.7.13

1.7.14

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Pravilnik o sigurnosti strojeva (N.N. broj 28/11)

Direktiva za strojeve 2006/42/CE

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Svi elektricni potroSaci pravilno su dimenzionirani i zastiCeni od preopterecenja
popravilima struke, prema pripadaju¢im pravilnicima i normama.

Servisni ormar/pristup pogonskom mehanizmu smjesten je na niZoj postaji platforme
i opremljen je vlastitom rasvjetom.

U servisnom ormaru, postavljen je glavni prekida¢ platforme, za iskljuenje rada
platforme.

Na vidnom mjestu u ormaru, pokraj glavne sklopke, postavljen je natpis "Prije svakog
rada iskljuci struju”.

Pogonsko postrojenje i uredaji platforme, u pogledu konstrukcije, izvedeni su tako da
kod sklopova platforme koji prenose okretni moment nisu upotrebljavani presani
umeci bez dopunskog osiguranja klinovima, rascjepkama ili vijcima. Nepokretne
osovine, osigurane su od okretanja i ispadanja. Svi vijci i spojevi s klinovima na
postrojenju platforme osigurani su od proizvoljnog odvrtanja i olabavljenja.

U servisnom ormaru smjestena je ru€ica za pomicanje kabine u voznom oknu (u
slu€aju nestanka struje ili zastoja). Vidljivo je oznaCen smjer dizanja i spustanja
kabine. U ormaru postoji natpis: " Prije ru¢nog pokretanja iskljuci glavnu sklopku ".

Vozno okno izvedeno je kao samostojeCa cCeliCha konstrukcija, namijenjena za

instalaciju u suhom prostoru. Sa unutarnje strane izvedeno je potpuno glatko, u svrhu
zastite od ozlijedivanja putnika.

Pogonski stroj je asinkroni elektromotor koji preko lan€anika, odnosno lanca povezan
sa platoom. Osiguranje od nezZeljenog gibanja platoa prema dolje izvedeno je
zahvatnom napravom koja je povezana sa ograniciteljem brzine.

Upravljanje platformom vrsi se konstantnim pritiskom na tipkalo, u svrhu prevencije
zaglavljivanja i ozlijedivanja putnika.

Vrata voznog okna platforme izvedena su kao jednokrilna okretna.

U jami voznog okna postavljeni su ¢vrsti grani¢nici koji osiguravaju podest platforme
od propadanja.

Prilazi platformi moraju biti osvijetljeni elektricnom rasvjetom.

Kod svakih vrata voznog okna za ulaz u kabinu platforme postavljen je natpis o
nosivosti platforme u kg, te o vrsti platforme. Isti takav natpis je i u kabini platforme.

Dno jame platforme proraCunat je za preuzimanje svih optere¢enja od postrojenja
platforme.
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1.7.15

1.7.16

1.7.17
1.7.18
1.7.19

1.7.20
1.7.21

1.7.22

1.7.23

1.7.24

1.7.25

1.7.26
1.7.27

Pod kabine platfome proracunat je za opterecenja od najmanje 5000 (N/mm3),
0dnosno razmjerno nosivosti.

Alarmni zvucni signalni uredaj s tipkalom i kontaktom u kutiji za upravljanje na platou
napaja se iz neovisnog izvora elektricne energije.

Put platoa na dnu voznog okna ograniCen je granicnicima.
Plato invalidske platforme duz cijelog svog puta krecu se po vodilicama.

Pogonski lanci su proracunati tako da mogu preuzeti sve sile koje djeluju pri kretanju
platoa.

Osiguranije platoa od propadanja rijeSeno je izvedbom samokocnog prijenosa gibanja.

Vrata voznog okna platforme zabravljuju se automatski tako da se ne mogu otvoriti
ako se plato ne nalazi iza vrata, odnosno u zoni odbravljivanja. Nasilnim
odbravljivanjem vrata voznog okna zaustavi se rad platforme. Paltforma se moze
staviti u pokret samo ako su sva vrata voznog okna zabravljena.Vrata voznog okna
imaju sigurnosne kontakte zabravljivanja vrata.

Zabravljivanje vrata voznog okna platforme izvedeno je tako da i pri grubom rukovanju
vratima ono djeluje sigurno.Veza izmedu zabravljivaca i elektriCnih kontakata je Cvrsta
i sigurna te se ne moze namjestati.

Vrata voznog okna platforme mogu se po potrebi odbraviti i otvoriti izvana pomocu
specijalnog trokutastog kljuca.

Sve sigurnosne sklopke (prekidacCi) pokre¢u se mehanickim putem i prisilno se
aktiviraju kontakti sigurnosnih sklopki, uklju€ujuci i njihove prikljucke, a smjesteni su
u zatvorenom kucistu. Aktiviranjem sigurnosnih sklopki zaustavlja se rad platforme.
Krajnje sklopke (prekidadi) isklju€uju se prisilno, kretanjem platoa.

Ispred servisnog ormara postavlja se za vrijeme rada izolacijski tepih.

Zastita od atmosferskog elektriciteta (groma) izvodi se spajanjem postrojenja na
gromobransku instalaciju gradevine.

Projektant vertikalnog transporta:
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1.8 PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZASTITE OD POZARA

Prikaz se daje na oshovu:

18.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4

1.85

1.8.6

1.8.7

1.8.8

1.8.9

1.8.10

1.8.11

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Pravilnik o sigurnosti strojeva (N.N. broj 28/11)

Direktiva za strojeve 2006/42/CE

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u slu€aju pozara (NN 29/13, 87/15)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Svi elektriéni potrosaci pravilno su dimenzionirani i zasti¢eni od preopterecenja po
pravilima struke, prema pripadajuc¢im pravilnicima i normama.

Zastita od elektricnog udara u postrojenju platforme izvedena je primjenom zastite od
direktnog dodira i zastite od indirektnog dodira.

Servisni ormar/pristup pogonskom mehanizmu smjesten je na niZoj postaji platforme
i opremljen je vlastitom rasvjetom.

U servisnom ormaru, postavljen je glavni prekidac¢ platforme, za iskljuCenje rada
platforme.

Na vidnom mjestu u ormaru, pokraj glavne sklopke, postavljen je natpis " Prije svakog
rada iskljuci struju”.

U servisnom ormaru smjestena je ru€ica za pomicanje kabine u voznom oknu (u
slu€aju nestanka struje ili zastoja). Vidljivo je oznacen smijer dizanja i spustanja
kabine. U ormaru postoji natpis: " Prije ruénog pokretanja isklju€i glavnu sklopku.

Vrata voznog okna platforme mogu se potrebi odbraviti i otvoriti izvana pomocu
specijalnog trokutastog kljuca.

Sve sigurnosne sklopke (prekidaci), pokreéu se mehani¢kim putem i prisilno se
aktiviraju kontakti sigurnosnih sklopki, ukljuujuéi i njihove priklju¢ke, smjesteni su u
zatvoreno kuciste. Otvaranjem sigurnosnih sklopki zaustavlja se rad platforme.

Vrata voznog okna izvedena su kao jednokrilna okretna, dijelom ostakljena. Nisu
izvedena kao vatrootporna.

Zastita od atmosferskog elektriciteta (groma) izvodi se spajanjem krajeva vodilica
kabine i protuutega na gromobransku instalaciju gradevine.

Alarmni zvuéni signalni uredaj s tipkalom i kontaktom u kutiji za upravljanje na platou
napaja se iz neovisnog izvora elektricne energije.

Projektant vertikalnog transporta:
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2. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Postrojenje platforme za ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA
MJESOVITE UPORABE tijekom izgradnje i koristenja mora biti:

— pouzdano u cjelini i u svakom dijelu ili elementu

— mehanicki otporno i stabilno

— sigurno u slu€aju pozara

— neopasno za zdravlje ljudi u pogledu zagadivanja vode i tla

— sigurno za koristenje u smislu smanjenja moguc¢nosti povreda od udara elektri¢ne struje
— neopasno u smislu proizvodnje prevelike buke i vibracija

— toplinski zasticeno od prevelikog zagrijavanja odnosno gubitka topline

— zasticeno od Stetnog djelovanja korozije.

Zbog osiguranja navedenih tehniCkih svojstava bitnih za ovo postrojenje potrebno je tijekom
izgradnje i koriStenja postrojenja (nabave opreme, proizvodnje, pustanja u pogon i
odrzavanja) vrsiti preglede, ispitivanje i mjerenja kako bi se dokazala i odrzala kvalitete
ugradenih elemenata, odnosno izvedenih radova.

2.1.1 Nabavai preuzimanje opreme

Prilikom isporuke i izgradnje postrojenja izvoditelj je duzan dostaviti podatke o kvaliteti
ugradene opreme, s kojima se dokazuje da je oprema izradena i ispitana sukladno vazec¢im
tehniCkim propisima i normama drzave

2.1.2 Uyvjeti kojih se treba pridrzavati tijekom gradnje

Koso podiznu sklopivu platformu treba izvesti prema preiloZzenim projektnim nacrtima,
tehniCkom opisu, ovim uvjetima i vazeCim tehni¢kim propisima i normama. Investitor ja duzan
tijekom izgradnje gradevine osigurati trajni struéni nadzor nad izvodenjem radova. Prije
poCetka radova, izvoditelj je duzan detaljno se upoznati s projektom i sve eventualne
primjedbe na vrijeme dostaviti Investitoru odnosno nadzornom inzinjeru. Tijekom gradnje
izvoditelj i nadzorni inZinjer su duzni provoditi stalnu kontrolu nad ugradenom opremom i
materijalom te obavljenim radovima. Ukoliko se tijekom gradenja pojavi opravdana potreba
za odredenim odstupanjima ili manjim izmjenama projekta, izvoditelj je duzan za to
pretkhodno obaviti suglasnost nadzornog inZinjera. Za vrijeme trajanja radova izvoditel]
obavezno mora voditi gradevinski dnevnik sa svojim podacima koji takav dokument predvida,
a svi zahtjevi i priopéenja kako od strane nadzornog inzinjera tako i od strane izvoditelja,
moraju biti upisani u dnevnik. Za Tehnicki pregled objekta odnosno koso podizne sklopove
platforme za prijevoz invalidnih osoba u kolicima treba pribaviti:
- CE deklaraciju o suglasnosti
- Uvjerenje o ispravnosti stroja ili uredaja s pove€anom opasnis¢u
Svi dokumenti o provedbi kentrole kvalitete elaboriraju se, predoCuju prilikom
tehniCkog pregleda i trajno se pohranjuju.
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2.1.3 Provjera pogonske matice

Podigni srednju plocu na pogonskom sanduku i poklopac na platformi do barijere.
Na nosacu platforme je mjerni alat. Taj alat mora biti moguce staviti izmedu osnovne
matice i sigurnosne matice. Kada to nije moguce mora se zamijeniti matica. Nove
matice moraju imati razmak 1,5 mm veci od alata.

2.1.4 Provjera sigurnosnog niza

Provjeri sklopku rucice podizanjem rucice iz njene pozicije, takoder provjeri da li je
moguce rucno pokretati platformu.

Provjeri sklopku stop u nuzdi na platformi.

Provjeri sigurnosni brid na platformi- barijeri.

Provjeri zabrave vrata napustajuci stanicu s otvorenim vratima. Platforma mora stati
najvise 100 mm od stanice.

Provjeri sigurnosnu ploc¢u, kretanje prema dolje mora se zaustaviti bez obzira gdje
se ploca dodirne.

Provjeri krajnju sklopku aktiviranjem u vozniji gore.

Provjeri da li je to korektno podeSeno, kolo mora biti 0,5 mm od brida.

2.1.5 Odrzavanje

Koso podizna sklopiva platforma mora biti opskrbljena uputama proizvodaa o
rukovanju i odrzavanju. Redovno odrzavanje obuhvaca: pregled postrojenja platforme
i kontrolu rada prema uputama proizvodaca, otklanjanje utvrdenih nedostataga te
zamjenu neispravnih ostecenih elemenata. Redovno odrzavanje se obavlja po potrebi
ili pozivu korisnika.

Pri redovnom odrzavanju moraju se bez odgode otkloniti svi nedostaci u radu
platforme, a neispravni i osteceni djelovi moraju se zamjeniti ispravnim.

Ako se pri pregledu platforme utvrde neispravnosti koje mogu dovesti do opasnog
pogonskog stanja, platforma se mora iskljuciti iz upotrebe dok se one ne otklone.

2.1.6 Pustanje u pogon

- Prije pustanja u pogon kose platforme, potrebno je izvrSiti tehni¢ku kontrolu prema
Pravilnik o sigurnosti strojeva (N.N. broj 28/11)

a) pregled cjelokupnog postrojenja platforme
b) staticko ispitivanje platforme
c¢) dinamicko ispitivanje platforme

2.1.7 Popis propisa i norma ¢€iju primjenu program kontrole i osiguranja kvalitete
odreduje

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19,
98/19)

- Statut Hrvatske komore inZenjera strojarstva (NN 137/15)

- Zakon o zaétiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Zakon o zastiti okolisa (N.N. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakon o zastiti od buke (N.N. 30/09, 55/13, 153/13, 114/18)
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GLAVNI PROJEKT

Zagreb, studeni 2020.

Zakon o mijeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/13, 14/14,
32/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18)
Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju
(NN 78/15, 114/18)

Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15, 16/20)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN 88/12)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)
Pravilnik o sigurnosti strojeva (N.N. broj 28/11)

Direktiva za strojeve 2006/42/CE

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu€aju pozara (NN 29/13, 87/15)

TehniCki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (N.N. 5/10)

TehniCki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (N.N. 87/08 i
33/10)

HRN EN 81-50:2014 Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala -- Pregledi i
ispitivanja -- 50. dio: Pravila projektiranja, proracuni, pregledi i ispitivanja dijelova dizala
(EN 81-50:2014)

HRN EN 81-41:2011 Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala -- Posebna
dizala za prijevoz osoba i tereta -- 41. dio: Vertikalne podizne platforme namijenjene
osobama sa smanjenom pokretljivoS¢u (EN 81-41:2010)

Smijernice europskog parlamenta — Direktiva 2014/33/EU Europskog parlamenta i
VijeCa

Projektant vertikalnog transporta:
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3. POSEBNI TEHNICKI UVJETI ZA GOSPODARENJE GRADEVNIM OTPADOM

3.1.1 Uklapanje u okolis

Postrojenje platforme ¢e se estetski uklopiti u postojeéi interijer. Projekt interijera i
odabir materijala za izradu kabine, vrata voznog okna i kabine su u ovlasti glavnog
projektanta i garancija su kvalitete platforme.

3.1.2 Razina buke i vibracija

Osnovni izvor buke postrojenja platforme predstavlja elektromotorni pogon, i smjesten
je platformi. Sukladno proizvodackoj specifikaciji vrijednost buke izazvane radom
motora iznosi do 55 dB.

3.1.3 Zastita od prodora stetnih tvari u tlo i okolis

Odrzavanje je svedeno na suvremeno preventivno modulsko — standardna zaliha
rezervnih dijelova u Hrvatskoj koja omogucava trenutnu intervenciju i osposobljavanje
platforme.

3.1.4 Sanacija okoliSa gradiliSta

Nakon dovrSenja gradenja postrojenja platforme izvoditelj radova mora:

- ukloniti otpad nastao tijekom gradenja
- ukloniti alat, pribor i pomoc¢na sredstva s gradilista
- ukloniti sve privremene gradevine, a teren na kojem su bile dovesti u prvobitno stanje

Projektant vertikalnog transporta:
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Faza: GLAVNI PROJEKT Zagreb, studeni 2020.

4. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

REKAPITULACIJA

KOSO PODIZNA PLATFORMA P 1

kol. iznos ukupno
127.000,00 127.000,00 kn

UKUPNO (BEZ PDV-a)

127.000,00 kn

Projektant vertikalnog transporta:

T PR 7
Hrvatska-komora ingknjera Mrojarstes 7

Rok Pietri /

n‘ignn;.nav.arc,?/ ———

& PR, 7

Ovlastenl in [sevd /.
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/
/

Rok Pietri mag.ing.nav.arch.
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PPN PROJEKT d.o.o.
Gustava Krkleca 14, 10 000 Zagreb
tel. +385 14819 462 mob. +385 95 445 4544

email: info@ppnprojekt.hr
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Investitor : DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA, Stjepana Radi¢a 9A, Borova (Suhopolje) PPN 4140/20

Gradevina : ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA, ZGRADA B - ZGRADA MJESOVITE UPORABE Stranica 29/29

Faza: GLAVNI PROJEKT Zagreb, studeni 2020.

PPN PROJEKT d.o.o.
Gustava Krkleca 14
10 000 Zagreb

QDI_I

B. GRAFICKI DIO

Broj projekta: PPN 4140/20
Faza: GLAVNI PROJEKT

Investitor: DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA
Stjepana Radi¢a 9A, Borova (Suhopolje)
OIB: 75988025471

Gradevina: ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA,
ZGRADA B - ZGRADA MJESOVITE UPORABE

Lokacija: k.C.br. 788, k.o. BOROVA
Zajednicka oznaka projekta: DB-20

Projektant vertikalnog transporta:

AT P 7
Hrvatska-komora ingknjera Jirajarstes -7

Ro(Pietri | ~ ~ 3

n-ag..n;.nav,ar.%j/‘ o —
Ovlasten! iniajer stréis tm’,;f:w
/ 1355

Rok Pietri mag.ing.nav.arch.

PPN PROJEKT d.o.o.

Gustava Krkleca 14, 10 000 Zagreb
D M tel. +385 1 4819 462 mob. +385 95 445 4544
email: info@ppnprojekt.hr
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POZICIJA PLATFORME NA TLOCRTU PRIZEMLJA - M 1:200

ZONA ZAHVATA
evakuacijsko stubiste

7

/e

i
4
v

E
0,

4 Dy
A
Zipfof

PLATFORMA

ZONA ZAHVATA
koso podizna platforma

IIZradiO: Eulzt’;f/aiﬁlg\: |1E4KT d.o.0.| Investitor Stjepana Radi¢a 9A, Borova (Suhopolje)

- 7 R - 10000 zagrn Gradevina ZGRADA B - ZGRADA MUESOVITE UPORABE

r’:;’;}ziﬁafvffm S amant | Monika Galovi¢ Rolich dipl.ing.arh. Datum | 14/2020 = ZOP. DB-20

vishteni (o) Projektant | Rok Pietri mag.ing.nav.arch. Mapa/Knjiga 7 Br.projekta | PPN 4140/20
Projektant/| Domagoj Muhvic¢ Dizala P Br. stranica 1/3

Sadzai KOSO PODIZNA PLATF.
pozicija na tlocrtu

Faza projekta

GLAVNI PROJEKT

Vrsta projekta

STROJARSKI PROJEKT VERTIKALNOG TRANSPORTA

DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA




POGLED A - M 1:35
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SLOBODAN PROSTOR DO VODILICE
SLOBODAN ROSTOR KADA JE PLATFORMA SKLOPLJENA
SLOBODAN PROSTOR KADA JE PLATFORMA SPUSTENA
L ]

Vrsta platforme :

invalidska platforma

Hrvatska komora i

. i Fenjera tr

Nosivost : 225 kg Rok Pietri '7‘

Visina dizanja : 3,36 m mag.ing.nav.arc =5

Brzina voznje : 0,1 m/s Ovialteni indénje q g

Broj stanica : 2 355

Broj ulaza : 2

Upravljanje : vanjsko pozivno Sadizai KOSO PODIZNA PLATF. | Fazaprojekta GLAVNI PROJEKT

Snaga - 1,0 kW pogled Vrsta projekta | STROJARSKI PROJEKT VERTIKALNOG TRANSPORTA
i - Izradio: . DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA

Napon napajanja 220V, 80 Hz e PPN PROJEKT d.0.0.| 'nvestior Stiepana Radi¢a 9A, Borova (Suhopolje)

osturact: - - i Sradevina ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA

Presjek napojnog voda : 3x2,5mm 9 ZGRADA B - ZGRADA MJESOVITE UPORABE

Temperatura 0d +45°C do -30°C Glavni nt | Monika Galovi¢ Rolich dipl.ing.arh. | Daum | 11/2020 | zOP. DB-20

Instalacija, koja ne pripada platformi, ne smije se postavljati u vozno okno. Projektant | Rok Pietri mag.ing.nav.arch. Mapa/Knjiga 7 Br. projekta PPN 4140/20

Postrojenje platforme potrebno je spojiti na gromobransku instalaciju gradevine. Eagéilgﬁ(nﬂ Domagoj Muhvié Dizala p Br. stranica 2/3




POGLED B - M 1:35
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Sadrzaj: KOSO PODIZNA PLATF Faza projekta GLAVN| PROJEKT
pogled Vrsta projekta | STROJARSKI PROJEKT VERTIKALNOG TRANSPORTA
Izradio: . DOM ZA ODRASLE OSOBE BOROVA
I: (F;PN F:<R|:|OJ |1‘:4KT d.o.0.| Investitor Stjepana Radiéa 9A, Borova (Suhopolje)
ustava Krkleca
g ) ZGRADA A - POSLOVNA ZGRADA
1 HR - 10000 Zagreb Gradevina ZGRADA B - ZGRADA MJESOVITE UPORABE
S amant | Monika Galovi¢ Rolich dipl.ing.arh. Datum | 11/2020 | ZOP. DB-20
Projektant | Rok Pietri mag.ing.nav.arch. Mapa/Knjiga 7 Br. projekta PPN 4140/20
Eagé?jl;tﬁ\(nt/ Domagoj Muhvi¢ Dizala P Br. stranica 3/3
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